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OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY
za 2022 rok dla gminy Borowie

Na podstawie:

o art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne]
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z p67n. zm.)

e art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z p6zn. zm.)

e §23ust. 1,2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294)

i w oparciu o wydang oceng jakosci wody nr HK.9027.1.105.2022 z dnia 05.12.2022 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza przydatno$é wody do spozycia przez ludzi za rok 2022 w gminie Borowie
zaopatrywanej w wodg¢ zZ wodociagu publicznego Kamionka
o produkeji od 100 do 1000 m*/dobe,
zarzadzanego przez Zaklad Budowy i Eksploatacji Urzadzen Wodociaggowo-
Kanalizacyjnych Sp. z 0.0. Migtne, ul. Garwoliniska 3, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, ze w 10 pobranych
probkach wody do badan z ww. wodociggu, w zakresie mikrobiologicznym
i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez administratora
wodociagu i nadzoru prowadzonego przez Panstwowa Inspekcj¢ Sanitarna, nie stwierdzono
ponadnormatywnych wartosci badanych parametrow.

Woda w ww. wodociagu uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtracj¢ na filtrach
piaskowo-zwirowych, gdzie nastepuje odzelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do
dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.



Wodociag publiczny Kamionka produkowat srednio w 2022 roku 535 m® wody/dobe,
zaopatrujgc w nig 5800 mieszkaficow.

Cze$¢ gminy Borowie zaopatrywana jest w wodg z wodociagu Prawda nalezacego
do gminy Stoczek Lukowski i nadzorowanego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Siedlcach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, ze nie odnotowat
w 2022 roku zgloszen reakeji niepozadanych zwigzanych ze spozyciem wody od mieszkancow
zaopatrywanych w wode z wodociggu publicznego Kamionka i nie prowadzil postgpowania
administracyjnego dotyczacego jakosci wody w ww. wodociagu.

Wobec powyzszego, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi spelnia wymagania
zdrowotne dla mieszkancéw gminy Borowie zgodnie z zal. nr la i 2 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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